Provincie Noord-Brabant

Onderwerp
Beantwoording technische vragen

Bij e-mail van 22 april 2022 heeft u namens de PVV fractie technische vragen
over statenmededeling verduurzaming provinciehuis gesteld.

Onderstaand treft u de vragen en de antwoorden daarop.

1. Op pagina 2/35 staat: eerste inventarisatie heeft een sluitende businesscase
opgeleverd. Zou v deze businesscase mij kunnen doen foekomen?

Antwoord: Uitgangspunt: het geplande groot onderhoud combineren met
investeringen op juiste moment om energieverbruik te verminderen en een
beter energielabel te verkrijgen.

Variant 1: LED verlichting.

De verlichting is het gebouw bestaat voor het overgrote deel uit
(hoogfrequent) TL en PL verlichting met hier en daar wat halogeen. Het
aanbrengen van LED verlichting verlaagt het vermogen aanzienlijk.

Daarnaast heeft LED verlichting een veel langere levensduur. Er is dus ook een

besparing op de kosten voor het vervangen van lampen.

Het aanbrengen van LED verlichting heeft uiteraard geen invloed op de
koppeling met het ketelhuis van de oudbouw.

Vanwege de grote impact van LED verlichting op het label met daarnaast een
gunstige prijs-prestatieverhouding wordt deze maatregel ook in de andere
varianten meegenomen.

Variant 2: LED verlichting, Luchtbehandelingskasten met warmteterugwinning

en plaatsen van een warmtepomp.
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LED verlichting zoals onder variant 1 is aangegeven. Datum
Daarnaast worden de twee luchtbehandelingskasten voorzien van 12 mei 2022
warmteterugwinning door middel van een twincoilsysteem. Ons kenmerk
De WKO wordt ingezet als voedingsbron voor een nieuwe warmtepomp. De /

warmtepomp voedt een na-verwarmer in de luchtbehandelingskast waarmee
de ventilatielucht in de winter op ruimtetemperatuur wordt ingeblazen en een
koeler waarmee de lucht in de zomer wordt gekoeld.

De bestaande WKO wordt gereviseerd en houdt dezelfde capaciteit als in de
huidige situatie.

De radiatoren en convectoren in het gebouw worden gevoed door de cv-
ketels in de oudbouw.

In deze variant is er dus geen sprake van complete afkoppeling van de
nieuwbouw.

Variant 3: LED verlichting, LBK met WTW, WKO met water-water
warmtepomp en luchtwarmtepomp

Deze variant heeft dezelfde basis als variant 2. De CV voeding vanuit de
oudbouw wordt echter losgekoppeld en bij de nieuwbouw wordt een
luchtwarmtepomp van ca 530 kW geplaatst.

In deze variant draait de nieuwbouw dus compleet los van de oudbouw.

Om dit te kunnen realiseren dient echter de warmtedistributie van de
nieuwbouw te worden aangepast. De bestaande warmtedistributie bestaat vit
radiatoren en convectoren en is uitgelegd op een temperatuurtraject van 90-
70 gr. C. een warmtepomp functioneert bij voorkeur bij een veel lagere
temperatuur van max 50 gr. C. de afgifte van de bestaande radiatoren is bij
een dergelijke verlaging van de aanvoertemperatuur niet meer toereikend om
de ruimte warm te krijgen. Er zullen dus verwarmingslichamen aan de
installatie moeten worden toegevoegd. Achter de bestaande gevelkasten zal
daarom een extra convector worden gemonteerd. In de oudbouw is dit op
sommige plaatsen ook gebeurd.

Financiéle consequenties:

Van de omschreven varianten is de investering bepaald alsmede de
energiekosten en de onderhoudskosten. De opgenomen kosten zijn exclusief
btw en inclusief bijkomende kosten zoals montage, leidingwerk, bouwkundige
voorzieningen aannemersopslagen.

Op sommige onderdelen kan subsidie van toepassing zijn. Omdat dit
afhankelijk is van andere overheidssubsidies is dit nu nog niet meegenomen in
het financiéle overzicht.

Voor de energietarieven voor gas en elektriciteit is vitgegaan van de
overzichten van het gebruik over 2020. Het tarief voor gas is € 0,75 per m3.
Het tarief voor elektriciteit is € 0,11 per kWh.!

! Berekeningen zijn gebaseerd op gasprijzen van 2020.
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Het resultaat van de berekeningen is in onderstaande tabellen weergegeven.

Basis

Variant 1
Variant 2
Variant 3

Basis

Variant 1
Variant 2
Variant 3

P bodem WP P lucht WP WKO

[kw]
Nieuwbouw eisen
Huidige toestand 4]
LED werlichting 4]
LED, WTW + BWP 260
LED, WTW + BWF + LWP 260

Huidige toestand

LED verlichting

LED, WTW + BWP

LED, WTW + BWP + LWP

Met vriendelijke groet,

J. Verhoeven

Deze brief is automatisch aangemaakt en daarom niet voorzien van een handtekening.

[kw] [m3/h]

22 m3 (best)
22 m3 (best)
22 m3 (best)
22 m3 (best)

un
BDDD

Pketels oudbouw Label Bengl

[kw]

720
730
530

Investering  Energie

nvt
€101.538
€ 363.843
€730.413

€58.112
€49.346
€40.749
€19.878

50
125,43

B 125,43
A+ 125,43
Ars | 12543

Onderhoud  Terugverdientijd [jr]

€15.951
€9.863

€11.363
€11.660

Beng2 Beng3

40 30
204,38 151
185,07 143
13211 303
94,59 49,6

nvt
6,8
16,6
17,2
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